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Kabelangaben zu bauseitigen

Praodukten sind als Empfehlung
anzusehen, ohne Gewahrleistung.
Bauseitig mit dem Lieferanten
abzustimmen

Symbolische Kabelzusammenfihrung aus
einzelnen Bedien-/Ansteuerelementen.
(optional kdnnen Verteilerdosen
verwendet werden, um Kabelstrange zu
reduzieren)

© P

NYM-J 3x1,5 mm?

I-Y(ST) Y 2x2x0,6 mm?

Leerrchr @ 10 mm mit Zugdraht oder
LiYY 6x0,25mm bei verdecktem KU

Leerrchr @ 10 mm mit Zugdraht;
Kabel Lieferumfang GEZE, max. 3 m

Kabelinfo ist bauseitig zu erbringen

Leerrchr @ 10 mm mit Zugdraht;
I-Y(ST)Y 2x0,6 mm

ONORONORORO)

Hinweise
Bie Leitungsverlequng muss nach der DIN VBE 0100 und allen
weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Bie Leitungsverlegung, Anschlufl und Inbetriebnahme darf nur
durch autorisierte elektro Fachkréafte ausgefiihrt werden.

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten Gbernimmt GEZE
keine Gewahr- und Serviceleistungen.

- Kabel fiir Schiebeantrieb mind. 4000 mm,
- fiir Drehtiirantrieb 2000 mm und
- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen

Legende Maximalumfang

Mat.-Num. 120881
o 1x

AS500 NOT-AUS-Schalter

Mat.-Num. 108567
1x
USV - Anlage 1000 VA

usv

Mat.-Num. 131209

1x
@ WTH-1, FUNKHANDSENDER
1-KANAL

Mat.-Num. RSK bauseits
1x
bauseits

N Mat.-Num. TOE bauseits

Hinweis: V4%

24V 100% :
Einschali‘dauer';":'Iu seits

Mat.-Num. bauseitig

1x
bauseits

H © Mat.-Num. 118417 @

= 1x
AS500
MECH.PROGRAMMSCHALTER
MPS-D, UP

o Mat.-Num. 54240

0. PROFILZ.

Mat.-Num. 114078

2 x

FLACHENTASTER, AP, WEISS a. P.

o

Mat.-Num. 148692_ 142922
1x
integrierte Rauchschaltereinheit

Mat.-Num. 131213
1x
WRM-24, FUNKEMPFANGSMODUL

(1 Mat.-Num. 124087
5 e
SCT221, SCHLUSSELTASTER, UP, GC 302 R,

RADARBEWEGUNGSMELDER,
SCHWARZ

Mat.-Num. 116266
1x
Unterbrechertaster

alle Maflangaben sind in mm
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